Aelvetialab

analisi acqua ii]i’l‘b'ﬂﬂ anibianie

St. Antonino, 26/10/2023
Nostra referenza: Brunella Cozza

Responsabile: Fabio Bassetii - info@lavizzara.ch

RAPPORTO DI PROVA ACQUE

Tipo di acqua: Acqua potabile non in rete
PEC 002
Dencominazicne: Sorgente 2 hassa Peccia
Datal/ora campionamento: 23/10/2023 - 08:35
Committente

23/10/2023 - 12:00
Limpido

23/10/2023

Punto di prelievo:

Resp. campionamento:
Data di arrivo [ ora:
Aspetto:

Data inizio analisi:

No. Rif. 2023.5559/2  pag.1/1

AAP Lavizzara
Comune di Lavizzara
6694 Prato Sornico

Mumero: 2023.5559/2

Quartiere: Peccia

Temperatura °C: 8.9

Traspaorto: Conforme

Data fine analisi: 26/10/2023

RISULTATO VALORE RIF  VALORE MAX
16 UFC/mi

0 UFC/100ml

0 UFC/100ml

RISULTATO VALORE RIF  VALORE MAX

88 uSfcm  + 2%

ANALISI MICROBICLOGICA METODO
Germi aerobi mesofili HL-AQO001
E.coli HL-AQO009
Enterococchl HL AQ003
ANALISI CHIMICO FISICA METODO
Condumblllta a 25 C HL- AQODG
HL ACD1 3

<0 1NTU 0.2

Note: trattandosi di acqua greggia prima del trattamento non vi sono valeri di tolleranza da considerare.

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua ferma integrale. si riferisce esclusivarmente ai campioni sottoposti a prova, cosi come ricevuti o rispetiivamente

campionali da Hebvetialab, Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti | metodi analitici & lincertezza di misura. La ragola decisionale che si applica nel casa di

dichiarazioni di non conformita del campione & basata sui requisiti presenti nall'ordinanza del DF! suile acque polabili & suil'acqua di piscine e docce accessibili al pubblico

OPPD del 16 dicembre 2016 stato 1° agosto 2027, Per le analisi micrabiclogicha i risuitati tengono conto dell'incertezza di misura par a + 0.5 log del valora riscontrato. Per le

analisi di pH, conducibilita 2 torbidita, si fa riferimento al documento, visionabile sul sita www.helvetialab ch, riguardante (incertezza di misura.associata ai singali risuliali analitici.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova 3 vietata.
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